Nastaveni casu :

Slisknout Haditko ® / DAY a po desaZenl poZadované hodiny stisknout
tlaéitko OK. Déle drZet stisknuté tlacitke © / DAY lak dlouho, aZ se na
displeji objevi poZadovand minula - stisknout tlacitko OK. Stisknout taditko
@/ DAY a puslit po dosaZeni poZadovaného dne, poté stisknout zase
Hlacitko OK.

Nastaveni programu :

Po stisknutf Hacitka OK se na d:'spiéj.-’ objevi symbol P1. Zobrazi se prvni -

pevné naprogramovany cyklus.oviddani systému, celkem jich je k libovol-
nému piirazeni sedm. Pokud mé program vice variant, pak se stiidavé v
sekundovém intervalu zobrazuji na displeji.
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Funkce ilacitek :
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Popis znaku na displeji :
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postupnym stiskdnim tladitka Prog se na displeji zobrazi vSech sedm pev-
né zabudovanych programu. Po dokrokovani k P 8 miZeme jednotlivé dny
zkontroloval sedminasobnym stiskem tladitka OK. Polé znovu stiskneme
Haditko OK a spuslime naprogramovyny cykius. '
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Trvani prerugeni zad4dvame v hodindch (napf. tyden - 168 hodin) -
pomoci tlaéitka ®/ DAY, kleré dizime tak dlouho, aZ se ndm zobrazf poZa-
dovany pocel hodin pferuseni, poteé stisknem tlacitka OK a program lermo-
stalu fe na poZadovany casovy uUsek pferufen a lermosial je uveden do
reZimu proti zamrznuli. Po dosaZenf neprogramovandho poclu hodin se
termoslal automaticky navrdil do naprogramovaného reZimu. Maximain/
pocet naprogramovatelnych hodin pferusen/ je 999. Program P2 je pouZi-
teiny pouze pro pferuSovan/ programd P1, P2, P3, P4, a P8. Slisknutim
tlacitka Prog muZeme program P8 kdykoliv prerusit. Tim se naprogramo-
vany program P8 vymaZe z paméti a v piipadé nového poufill se musl
znovu naprogramovat. i
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Nastaveni manuéalniho provozu :

Pokud chceme termostat ovlddat ruéné, napr. pii vecirku, pouZijeme tadft- ..
ko \\;“l a pak llacitka t %t &R, podia potieby. Viechny tecky 24 hodi-
nového diagramu se uvedou do navolengho reZimu : nahoru, dolu nebo
zmizf, pro navrdcenfl do automatického provozu stisknems znovu llacitko .

12345467 L WO

°|e0 110 =S
BT O

@ Ardessdsbeilelieibaiia bt

ol eieelaRall - W)

34



Program P 8:

Pokt{d ndm Zddny piistrojem nabizeny program nevyhovuje, pouZijeme
vo{ne programovatelny P8. Pomoci tohoto programu lze kaZdou hodiny
kazdého dne v tydnu naprogramovat jednu ze tii teplot, celkemn 2x24x7=504
programti. Po navoleni P8 a slisinuti kidvesy OK se na displeji objevi dvi
blikajici te¢ky u 00.00 hodin a éirka pod symbolem PO (1).
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Taédko pro naprogramovdnl dspomd faploty

TNatitko pro programovdnd kamiorinl teplaly ‘

27 Froqramovact fadke pro teploty proti zmeznutl systdmu

Program P 7:

Pondéli az ¢tvrtek

komforini teplota 20C
06.00 - 09.00h

17.00-22.00h
ekonomickd teplota  17°C
00.00-06.00 h

05.00- 17.00 h
22.00-24.00h

A
Lﬂl.\l-:__

Patek
komfortni teplota 20°C

)

06.00-09.00 h
17.00-21.00 h
ekonomickd teplola 17°C

&
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00.00 - 06.00 h
09.00-17.00h
21.00-24.00 h

= Pondéli az Stvrtek

teplota proti zamrznut{ 7°C
00.00-24.00 h

Patek

=20 s}
" |__ _I..

ekonomickd teplota 17°C
14.00-20.00 h
teplota proti zamrznuti 7°C

@M LOES
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ifp)  00.00-14.00

20.00-24.00 h

Program P 2:

Sobola a nedéle

tryaafer] P
(20 P :;
Lo BAT
vl M=
BN LTS (v n

o

= komforini teplota 20°C
06.00-22.00 h

@@ 55O OBOHG

Fluyransr = v .
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20 LOAAT P_§ ’g.g

3

{A) ekonomicks teplota 17°C
00.00-06.00 h
22.00-24.00 h

16

Sobota a nedéle

komfortni teplota 20°C

=

11 s = B

20 QL (T O 7.5
) T

(] 06.00-22.00 h

e®H5OLHSTOSILELO

Program P 4

{4 ekonomicka teplota  17°C
00.00 - 06.00 h
22.00-24.00 h

18

Sobota a nedéle

traeslnt] %

el Lo BAT P“_—':_f, -:-8

e e
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T T

komforinf fepfo fa 20C
13 06.00-23.00 h

2@ 50O OIBES

{A ekonomické teplota 17°C
00.00 - 06.00 h
23.00-24.00 h

20
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Program P 2:
_ Pondéli az patek
;—l-'—'-z%———l::' v .
#1al l.uu-r__P_ 2 e ® komfortni teplota 20°C
o N == R :g 06.00-09.00 h
R RO T o e | 17.00-22.00h
i e -@
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@O BLOOD

ekonomickd leplota 17°C
00.00-06.00 h
09.00-17.00 h
22.00-24.00h

spind hofak kotle

spind obéhové cerpadio

spind jednotlivé ventily radidtorts

o
N e

Pro kagdou dennf i noéni hodinu Ize jednim ze Ui taditek nastavit na 24
hodinovém diagramu poZadovany teplotni reZim. KaZda hodina pro prvaf
dva reZimy je zobrazend jednou hranatou teékou, tfeli program - program
proti zamrznutl systému - zobrazeni nemd. B&hem provozu - po ukonleni
programovéni - blikd na 24 hodinovém diagramu tecka u béZicl hodiny.

. Po, zadanf celého denniho programu pro pondéif potvrdime stiskem tlacitka
- OK. Pii chybném programovini postup opakujeme. Potvrzenim Hacitkem

OK se ulo# pondéini program do paméli. Na displeji zaéne blikat ¢drka
pod symbolem Ut (2) a znovu dvé teéky na 00:00 hodin na 24 hodinovém
programu. ) ;
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Technickd data str. 2
f(ﬂy_ggeis _v{asrnosn' sir. 3
Rozmdry plistroje str. 4
Pokyny pro instalaci sir 5-6
MontdZ sir. 7-8
Popis znakd na displeji St g-10
Funkce tlacitek . str. 11-12
Nastaveni casu sir. 13
Nastaveni programu sir. 14-30
Prazdninovy program str, 31-32 .
Zména nastavend teploty £ Sir, 33
Nastaveni manudiniho provozu S E 34 .
Nastaveni pauzy, udrbaiské price o str. 35
ffcp_fgg?r_u’ léto - zima { kliimatizace - topenr) sl 35-37
fqgradlo proveznich hodin sir. 38
Raset - nulovini pitstroje sir. 3g
Proporciondlni fizenf str 40 - 41

42

/

Kratky popis viastnosti :

Proporcionalnf fizeni :

U pifstroje neexistuje teplotnf rozdil (prah zapnuli a prah vypnuti)

protoZe pracuje proporciondlné. Proporciondinl systém byl prizpisoben k

lepsimu vyuZivénf vzristu teploty v mistnosti k &eleni setrvacnosti, kdyZ jiZ

kotel byl vypnut nacasovénim termostatu. (Voda v kotli je horkéd a zabere

dost &asu ne# se cirkulovanim predd teplo.) Tento systém umoZfiuje dal3f

dsporu energie, Navic nastavenim zékladniho Casu 10 minut se nedéje
- zapdleni hordku vicekrdt neZ 6x v hodine.

Sedm pevnych progamovanych cykld, pouZiteinych pro libovolny den
v tydnu podle evropské zvyklosti. Jeden piné flexibiinf program ( P8 ),
pouZitelny pro libovoiny den v iydnu, programovatelny hodinové ( aZ 168
moZnosti ) pro tii teplotni trovné ( aZ 504 moZnosli ).

Odpoéitavaci program { P9 ) pro prerusovani béZictho programu s moz-
nosti navolit Sasovy Usek prerudenl az 999 hodin ( vice neZ 41 dnu ).

Moznost requlace topeni nebo klimatizace.

Piistroj umoZiuje proporcionaln! fizeni.

40

Pokyny pro instaiaci : Poéitadlo provoznich hodin :

Chronotermostat registruje poet hodin provezu kotle za poslednich 24
hodin nebe od zaé4tku provozu. Pokud chceme vyvolat daj o poctu hodin
provozy kotle za poslednich 24 hodin, stiskneme krdtce Haditko C a na
displeji se zobrazi odpovidajicf pocet hodin. Pokud podr¥ime tlacitko stisk-
nulé déle neZ 4 - 5 sekund, displej zobrazi poéet hodin provozu kotle od
podétku provozu.

Pokud dr3ime Haditko stisknulé déle neZ 10 sekund, poditadlo znulujeme a
od tohoto okamziku zadind nové odpoditavdn hodin provozu.

an



Montaz :

1)  Sejmout zadnl kryt

2) Piivodnl kabely ze zdi protdhnout pies olvor (lavy) zadniho krylu

3) Zadnf kryt nasroubovat na sténu pomoci piiloZenych sroubii

4) Piivodni kabely upevnit do svorkovnice piistroje (viz. skica na sir.10)
5)  Spojit pfedni a zadni dil (viz. skica dole)

m| M
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Pokud chceme, aby program pro utery byl stejny jako v pondéli, postaé;:
opétovné stisknout alitkc OK a jiz naprogramovany’: program na pondélf
se uloZi pro dlery. thned poté se blikajicl &drka premistf pod symbol St (3)
a zaéne opét blikat dvojtecka u zacatku 24 hodinové 5k_£i!y - 00._00 !_wd.
Pokud chceme napregramovat jiny prubéh teplot, postupujeme stejng, ﬁ_ako
kdyZ jsme programovali pondéll. Po kaZdém napmgramovaném dr?_u stisk-
neme tlaéitko OK. Po skoncen/ programovéni Ne (7) se na displeji po né-
kolika sekundéch S

automaticky zobraz( teplota v mistnosti, na 24 hodinové skéle bude piitom
blikat tecka u &isfice béZiciho éasu. Tim je celé programovan! termostatu

skonéeno,
1

Prepinani léto - zima (klimatizace - topeni) :

Je-li termostat nastaven na komforinf provoz, zapne se kolel, jakmife teplo-
ta mistnosti poklesne pod nastavenou hodnolu. Stejné lak se uvede do
usporného provozu, jakmile teplota v mistnosti klesne pod nastavenou
Uspornou teplotu a do naprogramovaného reZimu proti zamrznuti, klesne-
Ii teplota pod 7°C. Funkce kotle jsou signalizovdny blikajici leckou.

Pokud chceme piistrofem oviddat v lété kiimatizacni zafizeni, pak stiskne-
me Haditko 'C7'Cx a znak ¥ se pfemisti k nédpisu 'C~ . Pristrof se prepne
do podobné &innosti jako diive, ale s obrdcenou funkci, Klimalizaénf zari-
zenf se uvede do trvalého provozu, jestliZe teplota v mistnosli je trvale nad
zadanych napf. 20°C.

36

Stejny program pro vsechny dny

1 raisssi| D "
=[20 ~—“"‘F?'—'=l' (S komforinf teplota 20 'C
N e {2 06.00-22.00 h
a B

[€] ekonomickd teplota 17 'C
00.00 - 06.00 h
22.00-24.00 h

Jesllize P1 odpovidd poZadovanému tydennimu sfedu teplot, slisknout OK.
Nedpovida-fi, znovu stiskneme tlacitko P a Io totikrdt, aZ se doslaneme k
poZadovanému programu. V tomfo piipadé stiskneme tlacitko OK, program
se uloZi do oviddaci paméli a za § aZ 7 sekund se na displeji zobrazi cisli-
ra nddvaiici tenlotu v mistnosti. V tomto okamZiku byl termostal naprogra-
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Priklad pii nastaveni teploty na t = 20 'C

t=206°C hofék fe stdle vypnut

t=204°C hoidk je 2 minuly zapnut a 8 minut vypnut

t=202°C hoidk je 4 minuty zapnut a 6 minut vypnut

t=20,0"C hofédk je 6 minut zapnut a 4 minuty vypnut

I=188°C hofdk fe 8 minut zapnut a 2 minuty vypnut ¢
l=196°C hofak je stale zapnut

41

_ Nulovani piistroje :

Pristroj miZeme znuloval, podriime-ii stisknutéd tlacitka RESET 3 - 4 se-
kundy a na displeji se objevi 00.00. Cely proces programovdni muZeme
zadit znova.
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snadno programovatelny termostat
se spinacimi hodinami

s dennim i tydennim programem,
zimnim i letnim reZimem
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Technickd data :
Napdjeni : 2 luzkové ¢lanky Duracell mod LR03 1,5 V.,
1050 mA /h
Zivotnost éldnki ; cca. 15 mésicu
Spinany vykon : 8(2) A/250V AC, ohmicka zatéZ, cos ¢ =1
Teplotni rozsah : 7' Caz3d5°C
Teplotni citlivost : 025K
Prepindni ; zima - Iéto, lopeni - klimalizace
max. prifez drétd : 1,5 gmm
normy : ENG60730-1,1EC730- 1
Drun keytf : P 30
lzolace : trida Il
Hmotnost : 150 g
2

Rozméry pfistroje :
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Prazdninovy program :

,E'ro prerueni béZiciho programu na nékolik dnt v piipadé dovolend, slu-
Zebni cesty a pod. zvolime program P9, Tiacitkem Prog. navolime P8, po-
tvrdime Hacitkem OK a na displeji se zobrazi :
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Zména nastavené teploty :

Provédime tladitky ‘vpravo, kaZdé stladenf Halitka zménf uspornou nebo

komfortni teplotu o 0,5°C.
Zobrazeni piistupné se déje pomoci lomitka.

konfortni 123458671 % vje komfortni teplotu

Yy

teplola | ., BBs = 8 no 2 : . zniZuje komfortnf teploty

U ° , gp_l zwyiuie tisporiou teplofu
PIRTRICRINN (N B 8 5 .““l-:"nlnuun-'. e S
tspomd ¢ - e_|_zniZuje tispornou tepiof

B apdedsdsdeioiedatb il
teplota
3kdla teploty

33

Nastaveni pauzy, udrzbarské prace :

Po stisknuli tlaéitka ¥ je program od okamZiku stisknuti na zobrazené 3
hodiny pferusen a mohou byt zahdjeny Udr?béfské prace na systému, tklid
mistnosti & vétrani,

B&hem uvedené doby je topeni vypnuto a mistnosti mohou byt napf. vétra-
ny beze ztrdty energie. Pferuseni muZeme kdykoliv ukondit znovustisknu-
tim Hacitka + . Termostat se automaticky navrali do pracovniho reZimu.
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1) Tlacitko pro voibu komforini teploly od 7°C do 35°C, po naprogramo-
vani kdykoliv pouZitelna
2} Taditko pro volbu dsporné teploty od 7°C do 35°C, po naprogramova-
i pouZitelng
3) Potvrzovaci Haditko hodin, minut dne, programu, teploty
4) Volba zobrazeni programt P1 - P8
5) Programovaci tlacitko hodiny, minuty, dne, v programu P9 odpocila-
vané hodiny, tladitko zobrazeni Gasusteploty
6) Tfai.’:'tko pro zobrazenf pracovnich hodin predesiého dne nebo od zaha-
feni provozu
7) Tiaditko preruseni pro tidrzbové prace
8) Tlaéitko pfepindni Iéto (klimatizace) nebo zima (topeni}
89) Programovaci tlacitko pro teplotu proti zamrznutf systému
10) Tiaditko pro naprogramovani tisporné teploty
11) Tlacitko pro programovédni komfortni teploty

12) Tladitko ruéniho oviddani
12

1) Dnyv tydnu
2) B&zici das nebo teplota v mistnosti

3) Sou¢astnd vyuZivand teplota
4) 24 hedinovd teplotni 5kéla, hornf fada je komfortni teplota, dolni fada

tispornd teplota; pokud neni zobrazen Z4dny znak, pak je pfistroj na-
staven na teplotu 7°C, tzv. teplotu proti zamrznuli

5) Spofici teplota

6) Pokud se objevi pfsmena LO BAT, pak jsou vybité Eldnky a je nutno
je vyménit

7) Ukazatel / znamend 0,5°C

8) Komfortni teplota

10
FAsl
oviddani hofdku, ventilu,
topeni, cerpadla atd.
-
Pt O schema oviadan/ motorem
i pohanédného ventilu
230V- =
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Program P 3:

Pondéli aZz patek

T4
s =] 9
- war P 3 ‘f‘@ = komlortnf teplota  20°C
1 eSSt 06.00 - 09.00 h
Gl (L (7 £ 7 7 11.00 - 14.00 h

{Q 17.00-2200h

ekonomicka teplota 17°C

: 00.00 - 06.00 h
: 09.00 - 11.00 h
14.00- 17.00 h
22.00-24.00 h
17 k
Program P 4:
! Pondéli aZ patek
irretpr o L
; 20 P Y ° B teplota proti zamrznutl 7°C
: « 17 F &2 00.00 - 24.00 h
i ] ll-l-i‘l-l-lﬁll-h-\hﬂ-»-ﬂ-l o
| * @
: *a®@HOOIIIHLYG
i
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Program P 5
e [ Pondéli az étvrtek
: ‘-—h:.‘..’..’_.‘“ e
=[20 e
L P s It.o teplota proli zamrznutif 7°C
W O 00.00 - 24.00 h
'
e@S5OOHBHAEEG y
Patek
T o — .-g\ komfortnl teplota ~ 20°C
ww £5 O ) 18.00-23.00 h
gL B = ekonomickd teplola 17°C
jia 12.00- 18.00 h
T = 23.00 - 24,00 k
ont OB BO0 teplota proti zamiznuli 7°C
21 00.00- 12,00 h

Program P 7:

|II"_‘_Tl L] &
‘en LO BT P-S ’:'g
o :g

R T

Sobota a nedéle

ekonomickd teplota 17°C
00.00-06.00 h
23.00-24.00 h

®@S5OOESOIHOSSH
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Program P 5:

Program P 6 :
Scbota a nedéle
1134 ng:.} 1 _
Fad s P B "'g teplota proti zamrznulf 7°C
w17 s 00.00 - 24.00 h
Cl |
' @
@355S 0SHLG
L4

Sobota a nedéje

123 asfuz] w
==

] komfortni teplota 20°C

= en LO BAT P .-S' ']::@
| 17 e H _:]:D‘-,J
[N (R (Y PR e A
==

06.00-23.00 h

e@53SOE5HLHS

(< ekonomicka leplota 17°C
00.00 - 06.00 h
23.00-24.00 h
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